立法會十三題的附件

主要政府辦公大樓的耗電量（二零零二至零三年度至二零零四至零五年度）

	場所名稱
	二零零二至零三年度
（每年每平方米用電度數）
	二零零二至零三年度
（每年每平方米電費開支）（元）
	二零零三至零四年度
（每年每平方米用電度數） 
	二零零三至零四年度
（每年每平方米電費開支）（元）
	二零零四至零五年度
（每年每平方米用電度數）
	二零零四至零五年度
（每年每平方米電費開支）（元）

	宏昌大廈
	38.8 
	36.5 
	41.7 
	38.7 
	42.9 
	41.0 

	廣東道政府合署
	80.7 
	75.9 
	70.7 
	65.8 
	46.1 
	44.1 

	飛行服務隊總部大樓
	53.3 
	41.6 
	49.4 
	37.8 
	48.0 
	38.0 

	葵涌海關大廈
	96.3 
	97.2 
	75.1 
	69.1 
	78.1 
	71.9 

	建業中心
	94.9 
	91.5 
	93.1 
	89.7 
	89.1 
	86.0 

	葵興政府合署
	101.3 
	86.2 
	96.1 
	81.4 
	101.0 
	88.8 

	屯門政府儲物中心
	156.4 
	147.0 
	120.1 
	112.8 
	108.5 
	108.4 

	機電工程署舊總部(加路連山道) 
	119.0 
	128.0 
	117.7 
	127.2 
	111.2 
	120.5 

	警察九龍西總區總部
	144.1 
	130.0 
	132.3 
	119.3 
	124.3 
	112.1 

	荃灣多層停車場大厦
	187.7 
	176.7 
	182.3 
	168.9 
	133.6 
	127.7 

	機電工程署舊九龍廠
	157.4 
	138.7 
	150.7 
	133.0 
	134.6 
	123.4 

	警察總部堅偉大樓
	226.5 
	238.0 
	229.8 
	241.5 
	157.5 
	165.5 

	林士街多層停車場大廈
	178.4 
	185.2 
	178.4 
	186.2 
	177.0 
	187.0 

	大埔政府合署
	213.5 
	200.8 
	216.6 
	201.8 
	181.8 
	173.7 

	北角政府合署
	187.8 
	199.6 
	192.9 
	205.1 
	194.0 
	212.5 

	中區政府合署
	241.8 
	253.5 
	200.4 
	210.1 
	202.2 
	211.9 

	元朗民政事務處大厦
	196.3 
	184.6 
	209.1 
	194.4 
	206.1 
	196.9 

	康樂及文化事務署總部
	223.2 
	193.4 
	213.8 
	186.6 
	212.5 
	184.0 

	美利大廈
	223.7 
	232.3 
	225.3 
	233.9 
	215.3 
	223.5 

	警察新界北總區總部
	68.1 
	61.3 
	195.5 
	175.9 
	218.1 
	196.3 

	胡忠大廈
	227.3 
	242.9 
	226.9 
	238.8 
	231.6 
	255.6 

	海港政府大樓
	236.4 
	254.3 
	233.6 
	251.3 
	232.8 
	259.0 

	油麻地停車場大廈
	251.3 
	237.0 
	254.8 
	247.1 
	237.1 
	239.2 

	東區法院大樓
	243.9 
	262.3 
	241.1 
	259.3 
	238.7 
	264.5 

	警察沙田總區總部
	240.2 
	196.2 
	207.1 
	169.2 
	245.1 
	200.2 

	修頓中心
	256.3 
	274.1 
	259.2 
	276.8 
	252.0 
	276.9 

	旺角政府合署
	276.8 
	260.2 
	276.0 
	254.5 
	265.0 
	253.2 

	九龍政府合署
	263.1 
	229.5 
	267.4 
	226.4 
	266.4 
	229.0 

	金鐘政府合署
	283.0 
	298.0 
	282.2 
	298.1 
	275.2 
	298.5 

	沙田政府合署
	308.9 
	287.6 
	309.7 
	269.3 
	291.5 
	255.4 

	荃灣政府合署
	299.1 
	254.1 
	294.4 
	249.6 
	292.9 
	248.8 

	土木工程拓展署大樓
	377.1 
	332.6 
	333.6 
	303.0 
	309.0 
	272.5 

	稅務大樓
	330.8 
	349.8 
	322.1 
	341.1 
	317.3 
	348.0 

	美利道多層停車場大廈
	286.1 
	293.2 
	290.9 
	297.0 
	322.0 
	338.0 

	西貢政府合署
	343.2 
	318.4 
	322.0 
	291.3 
	337.5 
	291.4 

	土瓜灣政府合署
	320.4 
	296.7 
	351.2 
	323.9 
	343.8 
	317.2 

	灣仔政府大樓
	353.8 
	368.8 
	355.2 
	371.0 
	344.9 
	371.2 

	工業貿易署大樓
	373.1 
	329.3 
	370.3 
	326.7 
	348.6 
	320.5 

	東九龍政府合署
	339.2 
	296.4 
	356.8 
	310.7 
	353.7 
	315.8 

	政府物流中心
	385.5 
	397.1 
	352.7 
	363.3 
	355.6 
	366.3 

	電視大廈
	374.1 
	295.6 
	377.6 
	299.4 
	363.9 
	287.5 

	長沙灣政府合署
	404.1 
	380.0 
	391.3 
	338.0 
	378.3 
	329.3 


	北區政府合署
	268.3 
	252.5 
	350.2 
	328.0 
	390.9 
	373.3 

	元朗政府合署及大橋街市
	446.1 
	419.4 
	422.6 
	395.5 
	407.6 
	389.3 

	中區政府碼頭
	442.7 
	475.5 
	442.4 
	475.1 
	432.6 
	480.0 

	屯門政府合署
	459.0 
	389.9 
	444.8 
	377.6 
	440.0 
	381.3 

	入境事務大樓
	448.7 
	464.2 
	465.0 
	480.6 
	461.8 
	492.8 

	天文台總部*
	496.9 
	402.1 
	483.7 
	391.3 
	499.5 
	404.1 

	廣播大廈* 
	522.2 
	409.9 
	545.2 
	423.0 
	500.2 
	392.6 

	航空交通管制大樓*
	467.0 
	362.7 
	472.2 
	366.7 
	502.3 
	390.1 

	消防處總部*
	483.4 
	408.1 
	620.0 
	502.8 
	539.2 
	427.7 

	後備航空交通管制大樓*
	624.1 
	474.6 
	652.1 
	495.9 
	593.7 
	451.5 

	何文田政府合署#
	943.0 
	747.3 
	950.3 
	750.3 
	836.5 
	689.7 

	平均(按樓面總面積計)
	262 
	254 
	261 
	252 
	255 
	251 


*需使用大量設備和24小時運作

#設有耗電的實驗室設備和電力負荷重的空調系統

annex13-c

